




































































VENTILACION Real Decreto 1027/2007 “Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios”

Local Superficie útil Regulador Caudal mín Caudal máx Velocidad

Planta baja

Pasos 18,81 RDC-RM080 40 162 1,7
Almacén-Biblioteca 13,71 RDC-RM080 40 125 0,2
Zona espera 6,52 RDC-RM080 40 125 0,7
Vestuario mujeres 16,26 RDC-RM080 40 125 5,0
Vestuario hombres 15,78 RDC-RM080 40 125 5,0
Despacho 14,75 RDC-RM080 40 125 5,0
Laboratorio 23,16 RDC-RM100 70 220 4,8
Sala de control 27,30 RDC-RM100 70 220 4,8
Sala de juntas 16,36 RDC-RM080 40 125 5,0
Cocina-Comedor 14,68 RDC-RM160 180 500 5,0
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